WHITELIGHT {{ll [ scrr Fo7355

Veranstaltungstechnik AG

Priifprotokoll fiir Elektrokettenzug UVV Priifung durch Sachkundigen nach DGUV 54

Hersteller: Liftket Baujahr: 2015
Typ: [500/1-4 Tragféhigkeit: | 500kg
Bauform: | SB4.1/12J Kettenlange: | 18m
ausgefiihrt / OK behobene Mangel
Sichtprifung: Gehéause O
Typenschild O
Tragfahigkeit Schild O
Lastkette (bei Bedarf geschmiert) 0
Hakenflasche mit Gummipuffer O
Kettenendbegrenzer mit Gummipuffer O
Kettenflhrung O
Kettenspeicher O
Aufhangung am Gehause O
Warnhinweiseschild O
Messung: Kdrnerabstand Lasthaken O
Elektropriifung nach SNR 462638 O
Kontrolle & Einstellen: Rutschkupplung (1.3 x Nennlast) O eingestellt
Bremse 1 Luftspalt O
Bremse 2 Luftspalt 0
Bremse 1 mit 1.3 x Nennlast O
Bremse 2 mit 1.3 x Nennlast O
Funktionsprifung Kettenzug 0
Prufplakette O
Prifung durchgeflihrt am: 14/04/2025 Anmerkungen:
Prifer: Nicolas Thomann

Unterschrift Priifer: /\(/ WMW
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Prafprotokoll fur elektrische Gerate

Auftraggeber (Kunde): Auftragnehmer (Priifer):
Whitelight AG WHITELIGHT AG
Sagegasse 19 WHITELIGHT AG
3400 Burgdorf 3400 Burgdorf
Auftragsnummer: Ident-Nr: F07385 Prifdatum:  28.03.2025 13:28:48
Prifung nach: © DIN VDE 0701-0702:2008-06 O DIN EN 60974-4 (VDE 0544-4): 2017-05
o DIN EN 62353 (VDE 0751-1):2015-10 o TypB o TypBF © TypCF

Grund der Prifung:

® Wiederholungspriifung o Anderung O Instandsetzung O Eingangspriifung

Elektrisches Gerat/Arbeitsmittel (Prifling):

Bezeichnung: Elektrokettenzug D8+ Liftket 500kg Ident-Nr: F07385

Hersteller: Liftket Serien/Inventar-Nr::

Abteilung: Elektrokettenzug Prifablauf: 10 Gerate SK |, 3-Phasig (MA4)

Prifdatum: 28.03.2025 13:28:48 Prifintervall: 12 Monate

P-Nenn: --- kW Leitungslange: Tm

Ltg-Querschnitt (mm?): 2.5 mm? Leiteranzahl: 4

Bemerkung:

Schutzklasse: ® SKI O sKlI O SsKIil

Priifgerat: ~ BENNING ST 755+ (CH) Serien-Nr.: 500002679506

Sichtpriifung bestanden: Ja

RPE-Messpunkte: 1
Messungen:
Messwert Grenzwert Messverfahren: Prifung OK:
RPE 0.084 Q <0.107 Q RPE 0,6A Ja
RISO LN-PE >100.00 MQ >1.00 MQ RISO-1 Ja
IPE 0.035 mA <3.500 mA Ja
. . . Spannung: -V Strom: - A
AL Wirkleistung: - W Scheinleistung: - VA

Funktionspriifung bestanden: -

Gesamtpriifung bestanden: Ja Nachste Prifung: 28.03.2026

Bemerkung:

Burgdorf, 28.03.2025 /\ //m/ / M //

Ort, Datum Unterschs f{%ftragnehmer (Prufer)
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